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SCALA B

SCALA A

 NEFROLOGIA 

 NEUROCHIRURGIA 

 CHIRURGIA PLASTICA 

 NEUROLOGIA 

 DIREZIONE SANITARIA 

 DIALISI 

 RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 

 RADIOLOGIA 

Superficie comparto: 697,70 mq

Classificazione: D1
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 388,20 mq

Classificazione: D1
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 262,30 mq

Classificazione: E
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 655,40 mq

Classificazione: D1
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 462,90 mq

Classificazione: C
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 375,30 mq

Classificazione: D1
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 872,30 mq

Classificazione: F
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 553,30 mq

Classificazione: C
(D.M. 18 settembre 2002)

PORTE E PARETI REI 30

LEGENDA

PORTA REI ESISTENTE

PORTA REI IN PROGETTO

PERCORSI PROTETTI

PERCORSO ORIZZONTALE

PERCORSO VERSO L'ALTO

PERCORSO VERSO IL BASSO

RIF.

LEGENDA

DESCRIZIONE

Corpo illuminante di sicurezza. Installazione a parete, soffitto, incasso, controsoffitto, 
a bandiera e a parete. Pittogramma serigrafato per via di ESODO verso l'alto, il basso, 
destra e sinistra. Predisposta per modulo di controllo da sistema di supervisione.
 1 x 12 LED 
 Flusso luminoso - 130 lm a 2 ore di funzionamento
 Fattore di diminuzione - 0,80
 Potenza allacciata - 7,5 W

Sistema di illuminazione di emergenza e sicurezza per vie di fuga con fattore di manutenzione 
pari a 0,8;
Illuminamento orizzontale minimo sul pavimento pari a 1 lx;
Illuminamento orizzontale minimo a 1 m dal piano di calpestio pari a 5 lx;
Autonomia nelle vie di fuga pari a 2 ore;
Velocità di accensione pari a 5 sec con grado di illuminamento minimo del 50%, 60 sec con 
illuminamento minimo del 100%;
Tempo di ricarica completa entro 12 ore;
Dimensione del pittogramma retroilluminato pari ad almeno 100 mm, visibile da 20 m secondo 
la formula (UNI EN 1838):
 d= s x p 
dove:
d= distanza di riconoscimento;
p= altezza del pittogramma;
s= costante: 200 per pittogramma retroilluminato.

Gli apparecchi di segnalazione per le vie di fuga e lungo il loro percorso saranno installate:
• ad ogni cambio di direzione;
• ad ogni incrocio di vie di fuga;
• su ogni porta (uscita di emergenza);
• vicino alle scale (entro 2 m);
• su ogni porta d’uscita che venga utilizzata in caso di  emergenza;
• in prossimità (distanza orizzontale fino a 2 m) di scale per illuminare direttamente i singoli gradini;
• in prossimità* di qualsiasi altro cambio di livello;
• in prossimità* di ogni punto di pronto soccorso e di ogni dispositivo antincendio o di segnalazione;
• nel luogo sicuro dove le persone confluiscono, dove si deve raggiungere un illuminamento pari a quello della corrispondente 
via di esodo (UNI EN 50172 art. 5.4.1).

Caratteristiche del Sistema di Illuminazione di Sicurezza

    PE - P1    1:200

    Piano Primo - Percorsi di esodo

STATO DI PROGETTO - Piano Primo
scala 1:200

Uscita su scala di
sicurezza esterna
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